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Sugar factory often experience fires in storage of bagasse as a production residue. Fires occurred 4 times 
with a loss of 200 million and stopped after 1.5 hours. In the National Fire Protection Association (NFPA) has 
been regulated of fire protection, namely in NFPA 1 chapter 34 about general storage. According to NFPA 1, 
hydrant fire protection refers to NFPA 14. The storage warehouse for sugar cane bagasse with a length of 40 m 
and a width of 20 m requires the transfer of 1 hydrant pillar with a pump power of 4,844 Kw. With a major head 
loss of 3.138842552 m and a minor head loss = 6.296601589 m.  
 




Pabrik gula sering mengalami kebakaran dalam penyimpanan ampas tebu sebagai residu produksinya. 
Kebakaran terjadi 4 kali dengan kerugian 200 juta dan 1,5 jam berhenti. Dalam National Fire Protection 
Association (NFPA) telah diatur proteksi kebakaran yaitu pada NFPA 1 bab 34 mengenai penyimpanan umum. 
Menurut NFPA 1, proteksi kebakaran hidran mengacu pada NFPA 14. Gudang penyimpanan ampas tebu pabrik 
gula dengan ukuran panjang 40 m dan lebar 20 m memerlukan perpindahan 1 pilar hidran dengan daya pompa 
4,844 Kw. Dengan head loss mayor 3.138842552 m dan head loss minor = 6.296601589 m. 
 




Penyimpanan ampas tebu di gudang pabrik gula sering kali mengalami kebakaran. Pada tanggal 27 Agustus 
2017 terjadi kebakaran gudang ampas tebu yang mengakibatkan berhenti giling selama 1.5 jam, kerugian sekitar 
200 juta, dan nama baik pabrik gula terganggu (laporan kejadian, 2017). Selain itu pada tanggal 13 April 2017 
menurut (ANTARANEWS, 2017), tanggal 28 Januari 2015, dan tanggal 2 Februari 2015 (PTPN10, 2015) juga 
terjadi kebakaran di gudang ampas tebu. Banyaknya kejadian kebakaran tersebut karena kondisi gudang ampas 
tebu tidak diperhatikan, proteksi kebakaran kurang. 
National Fire Protection Association 1 (NFPA 1) merupakan standar untuk fire code. NFPA 1 ini 
digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena di Indonesia belum ada peraturan 
mengenai limbah padat, terutama ampas tebu dan sejenisnya (NFPA 1, 2018). Maka dari itu, pada penelitian ini 
akan membahas perancangan proteksi kebakaran berdasarkan NFPA 1 di gudang penyimpanan ampas tebu 
pabrik gula yaitu perancangan hidran. 
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Gudang penyimpanan ampas tebu pabrik gula yang akan dibahas pada penelitian ini dijuluki gudang sarno 
dengan panjang 40, lebar 20 m, maka luasnya 800 m2. Penelitian ini mengambil data primer berupa pengamatan 
langsung pada gudang penyimpanan ampas tebu dan wawancara ke berbagai pihak terkait sesuai dengan hasil 
kriteria expertjudgement. Kemudian dilakukan pembahasan dengan NFPA 1. Menurut NFPA 1, bahwa 
perancangan hidran mengacu pada NFPA 14 (NFPA 1, 2018). Setelah itu dilakukan perancangan peletakkan 
hidran menggunakan autoCAD pada gudang penyimpanan ampas tebu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Api merupakan proses oksidasi yang menghasilkan panas dan cahaya, namun kebakaran meruapakan api 
yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa 
(Ashari, 2017). Gudang penyimpanan ampas tebu memerlukan perancangan hidran sebagai langkah kuratif 
ketika terjadi kebakaran, dikarenakan ampas tebu merupakan tipe bahan yang mudah terbakar kelas 1. Penentuan 
perancangan hidran berdasarkan NFPA 1 mengacu pada NFPA 14. 
Jumlah hidran yang diperlukan untuk pabrik gula di gudang sarno didapatkan dengan menghitung 
menggunakan Persamaan 1:   (1) 
Pada perhitungan dapat diketahui bahwa jumlah pilar hidran yang dibutuhkan adalah 1 hidran. Setelah 
ditempatkan, ternyata perancangan hidran tetap 1 hidran untuk gudang ampas tebu seluas 800 m2. 
Perhitungan Head Loss 
Data yang digunakan untuk menghitung Head Loss adalah sebagai berikut: 
1. Q = 500 gpm = 1893 L/menit = 0.03155 m3/s dengan lama pancaran 30 menit. Hal itu dipilih atas 
pertimbangan jenis standpipe kelas III dan keefektifan kebakaran (NFPA 14,2016). 
2. Luas Penampang = A, luas penampang didapat dengan rumus luas penampang pipa yaitu  dengan 
diameter dalam pipa masing-masing yaitu 8” = 0,2027 m, 6” = 0,1541 m, 4”= 0,1023 m. Hal itu telah 
dikonversi bergantung pada Tabel 1. 
Pipa 8” =          = (0,2027 m)2     = 0.032254 m2 
Maka didapat nilai luas penampang sebagai berikut: 
Pipa 8” = 0.032254 m2 
Pipa 6” = 0.018641 m2 
Pipa 4” = 0.008215 m2  
Tabel 1 Diameter Dalam Pipa Standar Jenis Carbon Steel, Alloy Steel dan Stainless Steel 
 
         Sumber Pritchard & leylegian, Tahun 2011  
3. Kecepatan 
Kecepatan aliran masing masing pipa dapat dihitung dengan  Persamaan 2 yaitu : 
V=    (2), maka dapat dihitung V8”=  0.9766375 m/s 
V8” = 0.9766375 m/s 
V6” = 1.6898012 m/s 
V4” = 3,8343313 m/s 
4. Viskositas  
Berdasarkan  Gambar 1 sifat-sifat air pada tekanan di bawah 1 atm, maka air pada suhu normal 30o C memiliki 
nilai µ = 0.000000801 m2/s. 
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Gambar 1 Sifat – Sifat Air Pada Tekanan Dibawah 1atm 
         Sumber: Sularso, 2000 
5. Bilangan Reynold 
Bilangan Reynold (Re) dapat dihitung dengan Persamaan 3 yaitu: 





   
6. Friction Factor 
Setelah bilangan reynold dihitung, dapat diketahui bahwa aliran merupakan aliran turbulen karena Re > 2300, 
sehingga friction factor dapat dihitung dengan Persamaan 4 yaitu:      (4)
  yaitu: 
 
Perhitungan f ini menggunakan what-if analysis goal seek atau dicoba pada kedua sisi, jadi di dapat nilai = 
0.01415097. Berikut ini adalah nilai friction factor masing-masing pipa:  
f8” = 0.01415097 
f6” = 0.016828969 
f4” = 0.017356104 
7. Head Loss Mayor 
Head Loss mayor dihitung dengan Persamaan 5 yaitu :      (5) 
Maka dapat dilakukan perhitungan head loss mayor pipa suction: 
      
Sehingga total Hl pipa suction adalah 0,0679013 m. 
Perhitungan head loss mayor pipa discharge pada hidran pilar : 
      
  
 
 Sehingga total HL pipa discharge adalah 3,070941173 m. 
8. Head Loss Minor 
Pada perancangan hidran didapat beberapa fitting baik dalam suction maupun discharge, ditunjukan pada 
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Tabel 2  
















      
 
     Sumber: Hasil perhitungan kebutuhan fitting perancangan hidran, Tahun 2018 
 
Head loss minor masing-masing fitting dapat dihitung dengan Persamaan 6 yaitu: Hlm= 
   
(6) .Le/D dapat dilihat pada Tabel 3.
 
 





Katup gerbang (gate valve) 
Katup globe ( globe valve) 
Katup sudut ( angle valve) 
Katup bola ( ball valve) 
Katup pengendali : jenis globe 
 : jenis sudut 
Foot valve dengan saringan :poppet disk 
  :hinged disk 
Belokan standar ( standard elbow) : 90
0
 
                                                          : 45
0
 
Return bend, close pattern 
Standar Tee : flow through run 















    Sumber : Pritchard & Leylegian, Tahun 2011  
Dari Persamaan 6 dan Tabel 3 dapat dihitung head loss minor tiap fitting. Head loss minor pipa suction 
didapat nilai :
 
check valve 8" 0,412908285 
SB 8" 0,020645414 








 Fitting suction jumlah 
k (Le/D) 






Fitting discharge jumlah 
 k (Le/D) 
SB 8" 
check valve 8" 
gate valve 8" 
BT 8" 
SC 8" - 6" 
SB 6" 
SC 6" - 4" 
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Head loss minor pipa discharge didapat nilai : 
SB 8" 0,082581657 
check valve 8" 0,412908285 
gate valve 8" 0,022021775 
BT 8" 0,041290828 
SC 8" - 6" 0,004863133 
SB 6" 0,073502032 
SC 6" - 4" 0,021837948 
globe valve 4" 4,423435897 
SB 4" 0,780606335 
Sehingga total HLm pipa discharge adalah 5,86304789 m. 
    Selanjutnya adalah menghitung head loss total antara pipa suction dan discharge menggunakan Persamaan 7 
yaitu: 
H = HL suction + HmL suction + HL discharge + HmL discharge (7)  
H = 0,0679013 m + 0.433553699 m + 3,070941173 m + 5,86304789 m = 9.435444141 m 
Dimana total head loss mayor = 3.138842552 m. Total head loss minor = 6.296601589 m. 
Kebutuhan Pompa 
Untuk menghitung daya pompa yang dibutuhkan dalam perancangan sistem hidran ini, maka diperlukan 
menghitung head pump (Hp) terlebih dahulu. Berikut ini merupakan perhitungan head pump meggunakan 
Persamaan 8 yaitu:  
        (8) 
Maka dapat disimpulkan:   
 
Hp =  +  + 20 m  
Hp = 123,386 m +  
Hp = 123,386 m + 0,701 m + .  Hp = 153,522 m 
Setelah diketahui head pump maka dilakukan perhitungan daya pompa menggunakan Persamaan 9 yaitu:  
ẇ =  (9) 
ẇ = 0.03155 m3/s . 153,522 m.  
ẇ = 4843,6191 watt 
ẇ = 4,844 Kw.  Berdasarkan perhitungan di atas maka daya pompa yang dibutuhkan adalah sebesar 4,844 KW 
pompa elektrik dan 1 pompa jockey, dan sebagai cadangan ada pompa diesel.  
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Gambar 2 Lay out Peletakan Hidran Gudang 























Gambar 3 peletakan fitting dan friction perancangan hidran 
       Sumber: Pengolahan data, 2018 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa gudang penyimpanan ampas tebu di 
pabrik gula dengan ukuran panjang 40 m dan lebar 20 m memerlukan 1 pilar hidran sebagai proteksi kebakaran 
berdasarkan NFPA 1. Perancangan hidran dengan head loss total 9.435444141 m, head pump sebesar 153,522 m 
dan daya pompa sebesar 4,844 Kw. 
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